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VINGOTTE vzw

Erkend controlecrganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Meatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 + 1800 Vilvoorde - Belgié
BTW BE 0402.726.875 - APR Brussel - BNP Patibas Fortls: BE25 2100 4144 1482 - BIC GEBABEBE

Geachte,

Hierbij zenden wij U ons (onze) inspectie-rapport(en) :

Origineel : GEN/17/60900030/00/NL
LS - Politiewoning - Waregem

Wij wensen U een goede ontvangst, Hoogachtend.

Uitprint datum : 09.07.2020

Bollebergen 2a bus 12 * 9052 Gent - Belgid - tel: +32 8 244 77 11 - gent@vincotte.be
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VINGOTTE vaw
Erkend controlaorganisme | Externa dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappalijke zetel: Jan Olieslagersiaan 35 - 1800 Vilvoorde - Beigid
BTW BE 0402.726.875 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 - BIC: GEBABEBB
VINCOTTE
Contactpersoon: LAURENT BAPS, Elektriciteit

Bollebergen 2a bus 12 - 9052 Gent - Belgld - tel: +32 9 244 77 11 - gent@vincotte.ba

» Onze gegevens

Varslag hr.: GEN/17/60900030/00/NL/000 REGIE DER GEBOUWEN
Vlaanderen Regio West
Contractref.. 1151276/50000 Oude Gentweg, 75A
8000 Brugge
Belglé

« Uw gegevens
Ref: EC-200604 260401 069 001-310224

» Interventiegegevens

Plaats: Palitiewoning
Driekoningenstraat, 26

§790 Waregem

Datum: 01/07/2020

Ultgevoerd docr: MARTIJN LEROY

VERSLAG VAN PERIODIEK CONTROLEBEZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

INSTALLATIE: Laagspanning

NOOT I: Wij vestigen uw aandacht op het Boek IV van de Codex over het welzijn op het werk, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat
waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of instaliaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van
de techniek.

Dit omvat de elekarische uitrusting van de machines.

Voor bijkomende informatie kan u altijd bif ons terecht.
BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:
- AREI - KONINKLIJK BESLUIT VAN 08/09/2019 TOT VASTSTELLING VAN BOEK 1 BETREFFENDE
DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING, BOEK 2
BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP HOOGSPANNING EN BOEK 3
BETREFFENDE DE INSTALLATIES VOOR TRANSMISSIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRISCHE
ENERGIE (B.S. 28/10/2019)

INDELING VAN HET VERSLAG

L ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
IL METINGEN / PROEVEN
oL INBREUKEN
Iv. OPMERKINGEN
V. TABELLEN
BESLUIT

- De in dit verslag beschreven installatie voldoet niet aan de hierboven vermelde voorschriften. Wij blijven te
uwer beschikking voor een nieuw onderzoek nadat de werkzaamheden die nodig zijn om de installatie in
overeenstemming te brengen, uitgevoerd zijn.
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Datum van afdruk: 0107/2020 ;

Aantal blz.: 3 Ing. J. WINDEY

Bijlage(n): -
Diaibucies o Directeur Generaal

cC.
AL




- Blz:2/3
Verslag nr.: GEN/17/60800030/00/NL/O0O
Contractref.: 1151276/50000
I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
1. Algemeen
Referentieartikel(s)

Boek 1 (KB 08/09/2019 - BS 28/10/2019): Niet huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer
lage spanning

Aardingsschema's; Plaats(en)firansfo / bron
Schema TT Teller:
sn: 74523243
dag: 76832
nacht:81942
Bedrijfsspanning(en): Plaats(en)
Bedrijfsspanning : 3N400/230V Hoofdsch:

Differentieelschakelaar 4p 40A 300mA

2. Uitwendige invloedsfactoren
Document met de uitwendige invioeden kon ons niet voorgelegd worden; zie rubriek 'Inbreuken’.

3. Omschrijving

Stroombaanschema's: Afwijkingen Deel 8.

Situatieplannen: Afwijkingen Deel 8.

Situatieplannen van de aardverbindingen: Afwijkingen Deel 8.

Lijst van de evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten: Afwijkingen Deel 8.
Ref: Stroombaanschema’s nr.: 17/10/1990 van CEI

Ref: Sitvatieplannen nr.: 17/10/1990 van CEI

Toepassing van de afwijkingen van Deel 8.

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem
Bestaand aardingssysteem. Geen uitvoeringsgegevens bekend

Meting 1osgekoppeld 13,708
Opstellingsplaats van de aardingsonderbreker: Naast teller.

2. Isolatiemetingen
De waarden die werden vastgesteld bij de vitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen
0.567 MOhm

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.
4. Diverse

Nihil



: Blz:3/3
Verslag nr.: GEN/17/60900030/00/NL/000
Contractref.: 1151276/50000
HI. INBREUKEN

1503 Eendraadsschema('s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 3.1.2.; 9.1.1.;
9.1.2,;B3:3.1.2;;9.1.1).

1606 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze
afgeschermd (B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; B3: 42,22.: 5.1.4.).
Verbindingen aan verlichtingstoestellen zijn na te zien, algemeen.

1610 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht
of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3;; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8,1.2.: 3.1.3.: 5.3.6.1.).

1504 Situatieschema('s} aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (B1: 9.1.2.).
F1 Document met vitwendige invloeden dient nog opgemaakt te worden (B1: 9.1.6).
IV. OPMERKINGEN
Nihil
V. TABELLEN
Nihil
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